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Stránka 2 m§MŠ 

Obsah 
Použitá svítidla 2 
Sportovní hala Charvatská n Ves 27x18xv11,70 3 

Použitá svítidla 
MODUS Praha 
Typ: MODUS ASPIRIO 400 Q. 
Označení: -
Název: MODUS ASPIRIO asym. refl. halogenid. 400W; 4,2 A 
Krytí: IP65 
Zdroj: HQI-T 400/N E40.POWERSTAR HQI-T 

400W,40000lm,8000hod, 
Počet svítidel: 34 
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Prostor Sportovní hala Charvatská n Ves 27x18xv11,70 
Norma 5.6.2.24 

Délka 
Šířka 

Výška 

Činitel odrazu stropu 
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 

Činitel odrazu podlahy 

27000 
18000 
11700 

0.70 
0.10 0.10 0.10 0.10 
0.30 

-

mm 
mm 
mm 

-

Udržovací činitel Počítán 

Čistota prostředí 
Interval čištění svítidel 

Interval obnovy povrchů 
Interval výměny zdrojů 

Nejistota výpočtu 

Čisté 
12 
36 
Individuální 
0.0 

Měsíců 
Měsíců 

% 

Rozmístění výpočetních bodů 
Místo zrakového úkolu 

Souřadnice prvního bodu 
Rozteč bodů 1 
Rozteč bodů 2 

Počet ve směru rozteče 1,2 

Místo zrakového úkolu 1 

500 500 
1000 0 
0 1000 
27 18 

750 
0 
0 

•• 

mm 
mm 
mm 

Rozmístění svítidel 
Soustava svítidel 1 

Svítidlo 
Světelný zdroj 

Souřadnice prvního svítidla 
Rozteč svítidel 1 
Rozteč svítidel 2 

Počet ve směru rozteče 1,2 
Počet svítidel 

Vektor optické osy 
Vektor osy CO 

Úhel otočení 
Úhel naklonění 

Uhel natočení 

Soustava svítidel 1 

MODUS ASPIRIO 400 Q. 
HQI-T 400/N E40 - 40000 Im 
1050 850 
2250 0 
0 0 
12 1 
12 
0.00 0.00 
0.00 1.00 
90 
0 
0 

11700 
0 
0 

-1.00 
0.00 

-

_ 
-
mm 
mm 
mm 
-
-
-
-
o 

o 

o 
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Soustava svítidel 2 

Svítidlo 
Světelný zdroj 

Souřadnice prvního svítidla 
Rozteč svítidel 1 
Rozteč svítidel 2 

Počet ve směru rozteče 1,2 
Počet svítidel 

Vektor optické osy 
Vektor osy CO 

Úhel otočení 
Úhel naklonění 

Úhel natočení 

Soustava svítidel 1a 

MODUS ASPIRIO 400 Q. 
HQI-T 400/N E40 - 40000 Im 
1050 13500 
2250 0 
0 0 
12 1 
12 
0.00 0.00 
-0.00 -1.00 
270 
0 
0 

8900 
0 
0 

-1.00 
0.00 

-

_ 
-
mm 
mm 
mm 
-
-
-
-
o 

o 

o 

Soustava svítidel 3 

Svítidlo 
Světelný zdroj 

Souřadnice prvního svítidla 
Rozteč svítidel 1 
Rozteč svítidel 2 

Počet ve směru rozteče 1,2 
Počet svítidel 

Vektor optické osy 
Vektor osy CO 

Úhel otočení 
Úhel naklonění 

Úhel natočení 

Soustava svítidel 1a 

MODUS ASPIRIO 400 Q. 
HQI-T 400/N E40 - 40000 Im 
1650 850 
2250 0 
0 0 
12 1 
6 
0.00 0.00 
0.00 1.00 
90 
0 
0 

11700 
0 
0 

-1.00 
0.00 

•• 

_ 
-
mm 
mm 
mm 
-
— 
-
-
o 

0 

o 

Soustava svítidel 4 

Svítidlo 
Světelný zdroj 

Souřadnice prvního svítidla 
Rozteč svítidel 1 
Rozteč svítidel 2 

Počet ve směru rozteče 1,2 
Počet svítidel 

Vektor optické osy 
Vektor osy CO 

Úhel otočení 
Úhel naklonění 

Úhel natočení 

Soustava svítidel 1aa 

MODUS ASPIRIO 400 Q. 
HQI-T 400/N E40 - 40000 Im 
1600 13500 
2250 0 
0 0 
12 1 
4 
0.00 0.00 
-0.00 -1.00 
270 
0 
0 

8900 
0 
0 

-1.00 
0.00 

-

_ 
-
mm 
mm 
mm 
-
-
-
-
o 

o 

o 
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ČESKY 

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového ú 

Udržovací činitel 0.65 
Minimální hodnota 240.6 Ix 
Střední hodnota i 850.4 Ix 
Maximální hodnota 1371.7 Ix 
Rovnoměrnost 

Y\X 500 
500 516.8 
1500 596.2 
2500 626.1 
3500 612.9 
4500 589.2 
5500 570.4 
6500 558.8 
7500 553.5 
8500 573.6 
9500 619.3 
10500 673.0 
11500 729.6 
12500 764.3 
13500 689.7 
14500 555.0 
15500 418.5 
16500 307.1 
17500 240.6 

Y\X 8500 
500 863.5 
1500 1006.4 
2500 1060.0 
3500 1032.6 
4500 987.5 
5500 949.4 
6500 919.5 
7500 918.5 
8500 959.8 
9500 1039.5 
1050(1138.6 
1150(1251.0 
1250(1320.3 
1350(1185.4 
14500 960.8 
15500 712.3 
16500 513.7 
17500 397.1 

Y\X 16500 
500 888.5 
1500 1035.3 
2500 1093.9 
3500 1070.0 
4500 1024.8 
5500 985.7 
6500 955.9 
7500 952.9 
8500 993.7 

1500 
573.8 
664.4 
693.8 
678.8 
651.1 
626.6 
607.4 
608.3 
632.1 
677.8 
738.3 
800.2 
848.8 
771.4 
630.1 
473.3 
344.9 
270.0 

9500 
880.4 

1023.7 
1078.5 
1054.1 
1011.3 

975.4 
948.2 
943.1 
980.7 

1059.3 
1158.8 
1259.6 
1316.4 
1184.4 

962.3 
719.7 
523.5 
403.8 

17500 
875.0 

1019.5 
1073.7 
1048.5 
1004.5 

969.2 
943.5 
940.4 
980.7 

0.28 

2500 
624.3 
718.4 
748.1 
728.7 
700.2 
675.7 
658.2 
654.4 
680.0 
733.0 
800.0 
878.9 
930.6 
850.8 
701.3 
530.2 
383.4 
296.3 

10500 
891.6 

1036.9 
1093.1 
1075.0 
1031.6 

992.1 
966.3 
963.6 

1004.8 
1076.8 
1172.3 
1268.6 
1325.0 
1192.6 

958.6 
713.3 
520.4 
404.8 

18500 
856.9 
996.7 

1049.1 
1024.3 

980.7 
943.5 
918.5 
916.3 
957.1 

3500 
678.7 
786.1 
817.2 
794.1 
759.2 
729.4 
710.3 
711.8 
748.1 
810.6 
884.5 
977.7 

1042.2 
945.4 
758.9 
564.8 
407.5 
316.5 

11500 
892.6 

1035.3 
1092.6 
1070.8 
1031.8 

997.9 
968.6 
963.2 

1000.9 
1081.6 
1177.0 
1276.1 
1328.7 
1197.6 

975.6 
732.7 
534.0 
413.8 

19500 
831.8 
966.9 

1014.0 
986.1 
941.9 
906.2 
884.6 
886.3 
930.3 

4500 
727.4 
839.6 
873.9 
844.2 
805.9 
777.8 
758.4 
760.5 
797.7 
868.5 
960.7 

1057.1 
1121.1 
1019.1 

832.6 
625.7 
446.4 
342.5 

12500 
899.8 

1049.6 
1107.2 
1083.1 
1037.3 

996.2 
967.1 
964.1 

1007.0 
1083.9 
1181.2 
1298.4 
1368.7 
1223.0 

981.7 
732.8 
530.5 
413.0 

20500 
790.5 
913.3 
956.6 
926.6 
888.2 
857.8 
835.8 
841.8 
889.3 

5500 
774.8 
892.7 
929.1 
898.5 
859.8 
828.3 
808.2 
810.5 
853.7 
929.6 

1026.0 
1145.3 
1226.3 
1105.8 

882.4 
654.6 
463.6 
358.7 

13500 
897.8 

1044.3 
1101.8 
1075.0 
1031.5 

994.5 
964.5 
961.4 

1001.0 
1084.0 
1188.4 
1303.2 
1365.0 
1225.5 

998.4 
749.2 
538.7 
418.2 

21500 
752.1 
872.8 
909.3 
880.2 
840.8 
809.8 
791.7 
798.6 
845.4 

6500 
810.8 
938.7 
984.7 
954.0 
911.2 
875.9 
848.7 
852.9 
894.3 
980.0 

1083.5 
1204.0 
1279.9 
1149.4 

929.4 
689.9 
490.0 
378.4 

14500 
897.6 

1041.0 
1097.6 
1073.7 
1033.3 

995.0 
966.0 
963.9 

1005.8 
1082.9 
1181.3 
1300.0 
1371.7 
1231.2 

989.9 
740.2 
529.6 
415.2 

22500 
702.2 
811.2 
845.1 
820.9 
786.8 
761.9 
745.0 
750.2 
792.1 

7500 
845.1 
983.3 

1035.8 
1002.5 

953.1 
915.3 
890.2 
890.0 
934.8 

1021.2 
1123.7 
1245.5 
1320.8 
1181.9 

947.5 
696.1 
499.3 
386.4 

15500 
892.5 

1037.3 
1096.1 
1070.3 
1029.5 

993.1 
962.9 
959.4 
995.6 

1077.0 
1177.1 
1287.6 
1351.0 
1212.4 

986.1 
738.5 
533.3 
413.3 

23500 
653.3 
754.2 
786.1 
767.9 
740.9 
718.2 
702.3 
709.3 
744.9 

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz 

http://www.modus.cz
mailto:salesprom@modus.cz


Y\X 16500 
9500 1074.5 
1050(1169.0 
1150(1271.4 
1250(1330.1 
1350(1194.3 
14500 963.8 
15500 717.2 
16500 522.8 
17500 406.7 

Y\X 24500 
500 600.6 
1500 696.1 
2500 730.1 
3500 713.0 
4500 685.2 
5500 665.8 
6500 653.5 
7500 653.5 
8500 683.7 
9500 744.0 
10500 814.0 
11500 892.6 
12500 943.6 
13500 859.9 
14500 706.9 
15500 531.5 
16500 384.3 
17500 297.0 

17500 
1055.0 
1152.9 
1253.4 
1308.0 
1175.9 
949.3 
705.9 
515.3 
397.8 

25500 
544.5 
634.1 
668.6 
655.4 
632.6 
610.6 
593.2 
597.8 
624.9 
673.0 
732.9 
804.8 
852.0 
771.6 
630.5 
472.8 
343.4 
269.1 

18500 
1035.8 
1137.0 
1241.0 
1299.7 
1168.4 
949.4 
708.8 
513.0 
395.6 

26500 
488.7 
567.7 
599.2 
590.1 
570.6 
555.2 
544.2 
541.0 
561.8 
607.8 
661.4 
719.5 
758.3 
685.1 
560.8 
425.4 
312.0 
244.3 

Stra i 

19500 
1014.0 
1117.0 
1230.0 
1304.4 
1169.7 
942.0 
696.8 
501.1 
388.3 

nka6 

20500 
975.8 

1080.2 
1201.5 
1276.5 
1149.0 
927.7 
685.9 
488.9 
376.8 

21500 
928.6 

1027.9 
1154.1 
1245.8 
1114.3 
889.1 
654.1 
465.8 
361.6 

22500 
868.2 
964.2 

1073.3 
1146.4 
1035.4 
843.9 
630.3 
447.8 
343.1 

23500 
808.1 
890.6 
980.5 

1047.1 
954.1 
771.4 
576.8 
411.6 
318.8 
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Stránka 7 
CCSKY vwcece SVTTIML 

Sportovní hala Charvatská n Ves 27x18xv11,70 
Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech 
Emin: 240.6 Em: 850.4 Emax: 1371.7 R=Emin/Emed: 0.28 Z: 0.65 
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Sportovní hala Charvatská n Ves 27x18xv11,70 

'383 '505 '55) '565 '503 '39) 

38? 473 632 679 677 631 479 375 

D • • • • • • • • D D D • D D D 

4̂93 790 1102 1199 1190 1099 803 Í483 

W) 637 841 957 949 830 631 £43 

1071 704 941 1049 1044 919 679 776 

• • • D D D • • • D D D • • • • • • 

797 809 812 812 808 784 
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